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Ideias gerais sobre transmissão e distribuição
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Ideias gerais sobre transmissão de energia

A transmissão de energia é a parte do setor elétrico responsável
por levar a energia elétrica das fontes de geração para as redes de
distribuição.

De forma geral, durante a transmissão de energia, nenhuma carga
é alimentada diretamente. Além disso, normalmente, a
transmissão ocorre fora do peŕımetro urbano dos munićıpios.
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Ideias gerais sobre distribuição de energia

A distribuição primária leva a energia das subestações de
distribuição até as subestações encontradas nas ruas e avenidas
(transformadores de potência). Esse tipo de distribuição ocorre
em média tensão, em sistemas conectados em delta.

A distribuição secundária leva a energia dos transformadores até
os consumidores finais. De forma geral, é feita em sistemas
trifásicos em estrela aterrado, de baixa tensão.
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Sistema interligado nacional

6/16



Ńıveis padronizados de tensão

Para transmissão de energia, são adotados os seguintes ńıveis de
tensão:

Extra-baixa tensão: 48 V; 24 V e 12 V
Baixa tensão: 1.000 V; 760 V; 660 V; 440 V; 380 V; 220; 127
(FN) V; 115 (FN) V
Média tensão (ou alta tensão de distribuição):34,5 kV; 25,8 kV; 23
kV; 13,8 kV; 13,2 kV; 12,6 kV; 11,5 kV; 6,9 kV; 4,16 kV e 2,13 kV
Alta tensão (tensão de transmissão): 500 kV; 230 kV e 138 kV
Tensão de sub-transmissão: 69 kV
Extra-alta tensão: 600 kV (CC)
Extra-alta tensão: 750 kV
Ultra-alta tensão:800 kV
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Ńıveis de tensão de transmissão

Para a transmissão de energia, normalmente se estabelecem os
seguintes padrões de tensão:

138 kV;
230 kV;
500 kV;

Para subtransmissão, o valor mais utilizado é 69 kV. Porém, são
muito comuns os valores de 34,5, 88 e 138 kV.
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Ńıveis de tensão de distribuição

Para distribuição primária, normalmente, utilizam-se os seguintes
valores:

34,5 kV;
25,8 kV;
23 kV;
13,8 kV;

Para distribuição secundária, normalmente, adotam-se os
seguintes valores:

380 V (Trifásico);
220 V (Trifásico);
220 V (Monofásico);
127 V (Monofásico);
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